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HN 24:2023 <1,0 <1,0 <1,0 -
6,5 - 

9,5
4 2500 - - 30 250 0,5 200 250 200 50 0,5 50 2,0 10 10 5,0 50 10 20 10 100 0,10 0,030 0,030 0,030 0,030 0,50

2024-03 Pakruojo vandenvietė <1,0 <1,0 <1,0 5 8 <0,2 722 - - <2 127 <0,05 <2,16 25,3 <2,2 1,45 <0,03 <7,0 <0,003 <1,6 <2,8 0,5 <0,52 <0,9 <1,62 <10 <0,7 <0,013 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,025

2024-03 Pakruojo „Vyturėlis“ <1,0 <1,0 <1,0 20 7,8 0,3 718 - - <2

2024-03 Pakruojo m. vartotojas

2024-03 Gačionių k. vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 <1 7,6 0,3 692 - - 9 <0,05 7,02 <0,4

2024-03 Pakruojo l/d „Saulutė“

2024-03 Pakruojo  ligoninė

2024-03 Linkuvos m. vandenvietė <1,0 <1,0 <1,0 <1 7,6 0,3 685 - - <2

2024-03 Linkuvos m. darželis

2024-03 Klovainių vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 54 7,6 0,4 690 - - 14 <0,05 0,92

2024-03
Pamūšio k. (Klovainių sen.) 

vartotojas
<1,0 <1,0 <1,0 1,2x10

2 7,8 0,3 733 - - 2 <0,05 <2,16 <0,4

2024-03 Petrašiūnų k. vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 10 7,6 0,3 704 - - 4

2024-03 Balsių k. mokykla <1,0 <1,0 <1,0 aptikta 7,6 1,2 714 - - <2

2024-03 Rozalimo mstl. mokykla <1,0 <1,0 <1,0 <1 7,3 0,5 938 - - 6

2024-03 Plaučiškių k.vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 >300 7,4 29,4 786 - - <2

2024-03  Žvirblonių k.  vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7,3 0,6 832 - - 9

2024-03 Titonių k. vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 10 7,8 0,4 635 - - 2 <0,05 22,9 <0,4

2024-03
Pamūšio k. (Pašvitinio sen.) 

vartotojas

2024-03 Lygumų mstl., mokykla

2024-03 Stačiūnų k.  vartotojas

2024-03 Guostagalio k.  vartotojas

2024-03 Pašvitinio mstl. mokykla

2024-03  Degėsių k.  vartotojas

2024-03  Sosdvario k.  vandenvietė

2024-03  Gedučių k.  vandenvietė

2024-03 Draudelių k.  vandenvietė

2024-03 Draudelių k.  vartotojas

2024-03 Vaišvydžių k. vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 50 7,6 2,5 860 - - <2 209 145 19,1

2024-03  Grikpėdžių k.  vandenvietė

2024-03  Grikpėdžių k.  vartotojas

2024-03 Degučių k. vartotojas

2024-03 Šukionių k. vartotojas

2024-03 Mikoliškio k. vartotojas

2024-03 Medikonių k. vartotojas <1,0 <1,0 <1,0 <1 7,3 2,2 853 - - 9 <0,05 284 208

2024-03 Žeimelio darželis

Mikrobiologi-

niai rodikliai 

Normatyvinis dokumentas ir 

mėginio ėmimo vietaTyrimo 

data

Pesticidai

UAB „Pakruojo vandentiekis“  tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodikliai

2024 M. 

                                                        Cheminiai rodikliaiIndikatoriniai rodikliai



2024-03 Žeimelio vandenvietė

2024-03 Šukionių k. mokykla
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HN 24:2023 <1,0 <1,0 <1,0 -
6,5 - 

9,5
4 2500 - - 30 250 0,5 200 250 200 50 0,5 50 2,0 10 10 5,0 50 10 20 10 100 0,10 0,030 0,030 0,030 0,030 0,50

2024-03 Mikniūnų k.   vandenvietė

2024-03 Mikniūnų k.   vartotojas

2024-03 Šikšnių k. vandenvietė

2024-03 Šikšnių k. vartotojas

Ženklas "<" nurodo, kad ieškomos analitės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimo 

data

Normatyvinis dokumentas ir 

mėginio ėmimo vieta

Mikrobiologi-

niai rodikliai 
Indikatoriniai rodikliai                                                         Cheminiai rodikliai

Pesticidai

 "aptikta" nurodo, kad aptikta 1-2 ksv ieškomų mikroorganizmų.

Skaičius "<1,0" nurodo, kad atitinkamo mikrobiologinio rodiklio mikroorganizmų skaičius nurodytame vandens kiekyje 

Langelio spalva  " " nurodo, kad analitė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 


